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1.Caractérisation technigue du service

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau M communal
O intercommunal

e Nom de la collectivité : Sarcey
e Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune

e Compétences liées au service :

Oui Non

Collecte

Transport

Dépollution

Contrdle de raccordement

Elimination des boues produites

Les travaux de mise en conformité de la
partie privative du branchement

Les travaux de suppression ou
d’obturation des fosses

Et a la demande des propriétaires :

O 0O X O 83 8 ®
X X O X O O Od

o Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Sarcey

e Existence d'une CCSPL O Oui ™M Non
e Existence d’un zonage [X] Oui, date d’approbation” : ...2013.... [] Non
e Existence d’un réglement de service [] Oui, date d’approbation” : .............. ] Non

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en Délégation par Entreprise privée : SUEZ environnement

* Approbation en assemblée délibérante



Nature du contrat :

Nom du prestataire : SUEZ environnement

Date de début de contrat : 01/01/2011

Date de fin de contrat initial : 31/12/2020

Date effective de fin de contrat (aprés avenant le cas échéant) : 31/12/2020

Nombre d’avenants et nature des avenants : 1 avenant (21/12/2020) intégration de 1’unité de déphosphatation,
mise en place de Construire sans détruire et loi Warsmann, modification du tarif fermier

o Nature exacte de la mission du prestataire :

- La collecte des effluents,

- L’élimination des sous-produits du réseau,

- Le traitement des effluents,

- L’élimination des sous-produits d’épuration (sable, graisse, refus de dégrillage),
- Le traitement des boues,

- La facturation, I’encaissement et la gestion des comptes clients.

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne — y compris les résidents saisonniers — domiciliée
dans une zone ou il existe a proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est
ou peut étre raccordée.

Le service public d’assainissement collectif dessert 683 habitants au 31/12/2018 (1 021 au 31/12/2017).

1.4. Nombre d’abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables a I’Agence de 1’eau au titre de la pollution de I’eau
d’origine domestique en application de I’article L213-10-3 du Code de I’environnement.

Le service public d’assainissement collectif dessert 322 abonnés au 31/12/2018 (319 au 31/12/2017).



La répartition des abonnés par commune est la suivante

Nombre total Il\lombrg l}lombrg Nombre total
. . d'abonnés d'abonnés . i’ L
Commune d'abonnés d : d : d'abonnés Variation en %
31/12/2017 omestiques au | non domestiques au 31/12/2018
31/12/2018 au 31/12/2018
Sarcey
Total 319 321 1 \ 322 0,9%

Nombre d’abonnés potentiels déterminé a partir du document de zonage d’assainissement : 322.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 34,4 abonnés/km) au
31/12/2018. (35,21 abonnés/km au 31/12/2017).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,12
habitants/abonné au 31/12/2018. (3,2 habitants/abonné au 31/12/2017).
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1.5. Volumes facturés

Volumes facturés durant
I'exercice 2017 en m®

Total des volumes facturés aux

abonnés

28 798

Volumes facturés durant
I'exercice 2018 en m®

31153

2015

2018

2017 2018

Variation en %

8,2%

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables a ’Agence de I’eau au titre de la pollution de I’eau d’origine domestique
en application de ’article 1.213-10-3 du Code de I’environnement.




1.6. Détail des imports et exports d’effluents

Sans objet.

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d’arrétés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable
du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de I’article L1331-10 du
Code de la santé publique est de 1 au 31/12/2018 (1 au 31/12/2017).

Arrété d'autorisations de déversement

Nature de Date de signature /
Al

Commune Nom de l'industriel I'activité En 63
SARCEY Cartonnage de la Turdine Cartonnage 30/06/2014

Conventions de déversement (Clients non-domestiques)

: Nature de Date de signature /
U
Commune Nom de l'industriel I'activité Ences
SARCEY Cartonnage de la Turdine Cartonnage 30/06/2014

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou
transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

o 1,81 km de réseau unitaire hors branchements,
e 7,55 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 9,36 km (9,06 km au 31/12/2017).

Un ouvrage permet la maitrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Inventaire des rejets au milieu naturel

Commune Site Charge (kg DBOS5/jour)

SARCEY DO_N*1 LA CHANA Inférieure a 120 kg DBOS/jour



1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gére 1 Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assure le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Station d'épuration de Sarcey Ouest
Code Sandre de la station : 060969173002

Caractéristiques générales

Filiere de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (tres faible charge)
Date de mise en service 01/07/2007

Commune d’implantation Sarcey (69173)

Lieu-dit ZAC de la Noyeraie

Capacité nominale STEU en EH @ 1150

Nombre d’abonnés raccordés 322

Nombre d’habitants raccordés 683

Débit de référence journalier admissible en m¥j 173 m3/ jour

Prescriptions de rejet

o X] Autorisation en date du ... 03/02/2006
Soumise a
|:| Déclaration en date du ...
o . Type de milieu récepteur Eau douce de surface
Milieu récepteur du rejet o )
Nom du milieu récepteur Le Mainand
- Concentration au point de 0
Polluant autorisé rejet (mg/l) et/ou Rendement (%)

DBOs 25 [ et [ ou

DCO 90 [ et [ ou

MES 30 [ et [ ou

NGL 15 []et [ ]ou

@) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filiere d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen
théorique d'un abonné domestique




» LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE

Le respect du nombre d’'analyses retenues par rapport au nombre prévu par l'arrété contribue a la

conformité d'une station d'épuration.

Le nombre d’analyses a réaliser, le nombre d'analyses réalisées et le nombre d'analyses retenues sont

synthétisés dans le tableau suivant :

Conformité du planning d'analyses

STEP_ZAC DE LANOYERAIE Paramétres Aréaliser Réalisées Retenues Taux de conformité

AR2 - 2018 DBOS
AR2 - 2018 DCO
AR2 - 2018 MeS
AR2 - 2018 NG

e LA CONFORMITE PAR PARAMETRE

Le détail par parameétre apparait sur le tableau suivant ;

Conformité par paramétre

Flux Conc. Flux
STEP_ZAC Para
DELA métr Moy moy. moy.

NOYERAIE es Entrée Sortie Sortie

(ki) (mgh)  (kgfj)

ARz-2018 B0 8,64 3
AR2-2018  DCO a2.41

AR2-2018  MeS 13,83 ’
AR2-2018 NG 7.41 :

Rendem Nombre

2 2
2 2
2 2
2 2

ent de
moyen dépassem
(%) ents
- 0
0
- 0
- 0

100.0%
100.0%
100,0%

100,0%

Nombre de Rédh Con
dépassement ibitoi for
s tolérés res mité

0 0 Ou
0 0 OQui
0 0 Oui
0 0 Oui

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)

1.10.1.  Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration

Boues produites entre le 1°" janvier et le 31 décembre Exercice 2017 en tMS Exercice 2018 en tMS
Station d'épuration de Sarcey Ouest 8.7 10.9

(Code Sandre : 060969173002) '

Total des boues produites 8.7 10.9

1.10.2.  Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration

Boues évacuées entre le 1* janvier et le 31 décembre Exercice 2017 en tMS Exercice 2018 en tMS
Station d'épuration de Sarcey Ouest 0 0
(Code Sandre : 060969173002)

Total des boues évacuées 0 0




2. Tarification de ’assainissement et recettes du
service

2.1. Modalités de tarification

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle a la consommation de I'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2018 et 01/01/2019 sont les suivants :

Le tableau suivant permet de mettre en évidence la part revenant a I'ensemble des acteurs (Exploitant,
Collectivité, Agence de I'Eau, TVA) en prenant pour référence la facture type.

Les composantes du prix de I'assainissement

Dénomination Détail prix assainissement 01/01/2018 01/01/2019 lﬂ(%l ';1
Sgr‘\nce.de Feau - Part Part fixe {abonnement) Contrat 52,82 539 2,0%
délégataire
Service de l'eau - Pant Part vaniable (consommation) Contrat 1,1613 1,1853 21%
délégataire
SBMCQ .dfs leau - Part Part fixe (abonnement) Contrat 19,4 19,4 0.0%
collectivite
?erwcg d? Feau - Pant Part variable (consommation) Contrat 0,3125 0,3125 0,0%
collectivité

Agence de I'Eau (modemisation des réseaux de

Redevances Tiers collecie) Contrat

0,155 0,15 -32%

Redevances Tiers TVA Contrat 0,2231 0,2258 1.2%



Tarifs \ Au 01/01/2018

Au 01/01/2019

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)

Abonnement ® ’ 19,4 € 19,4 €
Part proportionnelle (€ HT/m?)
Prix au m3 0,3125 €/m® 0,3125 €/m®
Autre : ........... € €
Part du délégataire
Part fixe (€ HT/an)
Abonnement ® 52,82 € 53,9 €
Part proportionnelle (€ HT/m?)
Prix au m3 1,1613 €/m?® 1,1853 €/m®
Taxes et redevances
Taxes
Taux de TVA @ 10 % 10 %
Redevances
Moc’jernlsatlon des réseaux de collecte (Agence 0,155 €/m® 0,15 €/m?
de I’Eau)
VNF rejet : €/m® €/m®
Autre : €/m? €/m?

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 ma.

@ Lrassujettissement a la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2018 et au 01/01/2019 pour une consommation d'un ménage de référence selon

I'NSEE (120 m¥an) sont :

Facture type

Au 01/01/2018 en €

Au 01/01/2019 en €

Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 19,40 19,40 0%
Part proportionnelle 37,50 37,50 0%
g)ﬁgtci?\tiré-r de la facture de 120 m® revenant a la 56,90 56,90 0%
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 52,82 53,90 2%
Part proportionnelle 139,36 142,24 2,1%
(I;/é?éngtggigT de la facture de 120 m® revenant au 192,18 196,14 2.1%
Taxes et redevances

?:gs:l/igtzfe?%n;?)dernisation des réseaux de collecte 18,60 18,00 3.2%
VNF Rejet : _ _ %
Autre : _ _ %
TVA 26,77 27,10 1,3%
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 45,37 45,10 -0,6%
Total 294,45 298,14 1,2%
Prix TTC aum?® 2,45 2,48 1,2%
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3.Indicateurs de performance

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif
(P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre
d'abonnés potentiels déterminé a partir du document de zonage d'assainissement.

? : s nombre d'abonnés desservis
taux de desserte par les réseaux d'eaux usées = , - —*100
nombre d'abonnés potentiels

Pour l'exercice 2018, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usees est de 67.79 % des 475 abonnés potentiels
(67,7% pour 2017).

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
(P202.2B)

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice
modifié par I’arrété du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice
affichées a partir de I’exercice 2013 ne doivent pas étre comparées a celles des exercices précédents.

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné a I’article D 2224-5-1 du code
général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n‘ayant pas la mission de
distribution).

La valeur de I’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de I'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A
+ B) sont acquis.
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. points
nombre de points Valeur potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(15 points)
\VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des . .
N X . s oui : 10 points .
ouvrages annexes (relévement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les : - Oui 10
. . . . non : 0 point
points d'autosurveillance du réseau
\VP.251 - Existence et mise en ceuvre d'une procédure de mise a jour, au
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations oui : 5 points Oui 5
et renouvellements de réseaux (en I'absence de travaux, la mise a jour est non : 0 point
considérée comme effectuée)
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)

\VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
trongons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de I’ouvrage et Oui
de la précision des informations cartographiques 0 3 15 point
\VP.254 - Procédure de mise a jour des plans intégrant la mise a jour de a Lo points ?Sus . 15
> . . conditions Oui
I’inventaire des réseaux
\VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel I'inventaire des 100%
réseaux mentionne les matériaux et diamétres
\VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel I'inventaire des 0 a 15 points sous

. . o A 100% 15
réseaux mentionne la date ou la période de pose conditions

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)

\VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 0 a 15 points sous o 0

mentionne l'altimétrie conditions @ —

\VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relevement, oui : 10 points Oui 10
refoulement, déversoirs d'orage, ...) non : 0 point

\VP.258 Inventaire mis a jour, au moins chaque année, des équipements

électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des oui : 10 points Oui 10
leaux usees (en l'absence de modifications, la mise a jour est considérée non : 0 point

comme effectuée)

'\VP.259 - Nombre de branchements de chaque troncon dans le plan ou oui : 10 points Non 0

I'inventaire des réseaux @ non : 0 point

\VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, . .

. - i reeas oui : 10 points .
désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque trongon de non - 0 point Oui 10
réseau -UP
\VP.261 - Existence et mise en ceuvre d'un programme pluriannuel
d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi oui : 10 points Oui 10
contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en non : 0 point
résultent
\VP.262 - Existence et mise en ceuvre d'un plan pluriannuel de . .

12 . . oui : 10 points
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au : - Non 0
. non : 0 point
moins 3 ans)
TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 85

(1) Iexistence de I'inventaire et d'une procédure de mise d jour ainsi qu 'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diameétres sont requis pour
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamétres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement

del,2,3,4et5

(2) Dexistence de 'inventaire ainsi qu une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) Si la connaissance de I’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 85 pour I’exercice 2018 (85 pour
2017).
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

Cet indicateur — de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque systéme de collecte (ensemble de
réseaux aboutissant @ une méme station) — s'obtient auprés des services de la Police de I’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par I'importance de la charge brute
de pollution organique transitant par chaque systéme.

Charge brute de pollution
transitant par le systéeme de Conformité exercice 2017 Conformité exercice 2018

collecte en kg DBO5/j pour 0 ou 100 0 ou 100
Pexercice 2018
Station d'épuration de 8,6 100 100

Sarcey Ouest

Pour I’exercice 2018, I'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2017).

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux
usées (P204.3)

Cet indicateur — de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH — s'obtient aupreés des services de la Police de ’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmetre du systeme de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Charge brute de pollution
organigue recue par la station

X . Conformité exercice 2017 Conformité exercice 2018
de traitement des eaux usées

en kg DBO5/j 0 ou 100 O o100
exercice 2018
Station d'épuration de 86 100 100

Sarcey Ouest

Pour I'exercice 2018, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2017).
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

Cet indicateur — de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux
usées d'une capacité > 2000 EH — s'obtient auprés de la Police de I’'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmetre du systeme de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Charge brute de pollution
organique recue par la station

S (T T B IR S Conformité exercice 2017 Conformité exercice 2018

en kg DBO5/j 0 0u 100 oouto
exercice 2018
Station d'épuration de 8.6 100 100

Sarcey Ouest

Pour I'exercice 2018, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 en
2017).

3.6. Taux de boues évacuées selon les filieres conformes a la
réglementation (P206.3)

Une filiére d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

« letransport des boues est effectué conformément a la réglementation en vigueur,
« lafiliere de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Station d'épuration de Sarcey Ouest :

Filieres mises en ceuvre tMS
o ] [] conforme
Valorisation agricole
|:| Non conforme
|:| Conforme
Compostage
|:| Non conforme
. [] conforme
Incineration
|:| Non conforme
|:| Conforme

Evacuation vers une STEU @
|:| Non conforme

Stockage in situ filtre

|E Conforme planté de roseaux
Autre : ...

|:| Non conforme

Tonnage total de matiéres seches évacuées conformes

@ Lévacuation vers une STEU d'un autre service peut étre considérée comme une filiére conforme si le service qui réceptionne les
boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-méme d'une filiere conforme.
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4. Financement des investissements

4.1. Montants financiers

Exercice 2017

Exercice 2018

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire

3119

Montants des subventions en €

Montants des contributions du budget général en €

4.2. Preésentation des projets a I'étude en vue d'améliorer la qualité
du service a l'usager et les performances environnementales du
service et montants prévisionnels des travaux

Projets

Montants prévisionnels
en €

Montants prévisionnels
de ’année précédente
en €

Intégration de la commune de SARCEY a la CCPA au 01/01/2019

Etude diagnostique du systéme d’assainissement en 2020

35 000€
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5.Actions de solidarité et de coopération
décentralisée dans le domaine de I’eau

5.1. Abandons de créance ou versements a un fonds de solidarité
(P207.0)
Cet indicateur a pour objectif de mesurer I'implication sociale du service.
Entrent en ligne de compte :

o les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de I'article L261-4 du
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les
personnes en difficulté,

e les abandons de créance a caractere social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L’année 2018, le service n’a pas re¢u de demandes d’abandon de créance.

0 € ont été abandonnés et/ou versés a un fonds de solidarité, soit 0 €/m? pour ’année 2018 (0 €/m* en 2017).
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs

fonds de solidarité [€/m?]

Valeur 2018
Indicateurs descriptifs des services
D201.0 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 683
"~ |de collecte des eaux usees, unitaire ou séparatif
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
D202.0 (d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 1
usées
D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 0
D204.0 |Prix TTC du service au m* pour 120 m* [€/m?] 2,48
Indicateurs de performance
P201.1 [Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 67.79 %
P202.2B Ipdlce de connaissance et de ge;tlon pgtrlmonlale des 85
reseaux de collecte des eaux usées [points]
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions
P203.3 |définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 100%
modifié par le décret du 2 mai 2006
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions
P204.3 |définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 100%
modifié par le décret du 2 mai 2006
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration
P205.3 [aux prescriptions définies en application du décret 94-469 100%
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 0
P206.3 selon des filiéres conformes a la réglementation O
P207.0 Montant des abandons de créance ou des versements a un 0
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